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WAZNE

Urzadzenie powinno by¢ instalowane przez wykwalifikowany personel.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy zapoznac sie z instrukcja.

Wprowadzanie w urzgdzeniu jakichkolwiek modyfikacji, ktére nie sg autoryzowane przez
producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utratg uprawnien wynikajgcych
Z gwarancji.

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jako$ci swoich produktow,
co moze skutkowac zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna
informacja o wprowadzanych zmianach znajduje sie na naszej stronie internetowej.
Prosze nas odwiedzi¢:
https://support.satel.pl

Deklaracja zgodnosci jest dostepna pod adresem www.satel.pl/ce

W instrukcji mogg wystgpi¢ nastepujagce symbole:

- uwaga;

A - uwaga krytyczna.
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Czytnik CR-MF3 moze pracowac jako:

e czytnik kart zblizeniowych w systemie alarmowym INTEGRA,
e czytnik kart zblizeniowych w systemie kontroli dostepu ACCO,
e czytnik kart zblizeniowych w systemach innych producentéw,
e autonomiczny modut kontroli przejscia.

Ustawienia wymagane na potrzeby wybranego trybu pracy nalezy zaprogramowac
z programu CR SOFT przed przystgpieniem do montazu. Wyjatkiem jest czytnik, ktéry ma
pracowac¢ w systemie ACCO NET i ma by¢ podtgczony do kontrolera ACCO-KP2 przy uzyciu
magistrali RS-485 (protokot OSDP). Protokot OSDP  obstugujg kontrolery ACCO-KP2
z wersjg oprogramowania 1.01 (lub nowszg) Wszystkie wymagane ustawienia
zaprogramujesz wtedy z programu ACCO Soft (wersja 1.9 lub nowsza).

1. Wiasciwosci

e |dentyfikacja uzytkownika na podstawie karty zblizeniowej MIFARE®.
e Obstuga kart zblizeniowych MIFARE 13,56 MHz:
— Ultralight,
— Classic,
— DESFire (EV1/EV2/EV3).
e Obstuga protokotu OSDP (magistrala RS-485).
e Dodatkowy interfejs komunikacyjny:
— EM-Marine (praca w systemie INTEGRA lub ACCO),
— Wiegand.
e Programowanie przy uzyciu programu CR SOFT.
e Wskazniki LED.

o Wyjscie przekaznikowe do sterowania elektrozaczepem, zworg magnetyczng lub innym
urzgdzeniem aktywujgcym przejscie (tryb autonomicznego modutu kontroli przejscia).

e Wejscie nadzorujgce stan drzwi (tryb autonomicznego modutu kontroli przejscia).
e Wejscie na przycisk otwarcia (tryb autonomicznego modutu kontroli przejscia).

e Wbudowany sygnalizator dzwigkowy.

e Ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od $ciany.
e Mozliwos¢ montazu wewnagtrz pomieszczen lub na zewnatrz.

Czytnik obstuguje protokét OSDP w wersji 2.2.

Do programowania kart MIFAREe wymagany jest programator SO-PRG.
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2. Opis

2.1 Wskazniki LED

S

@ czerwona dioda.

@ zielona dioda.

(3) z0tta dioda.

Funkcje wskaznikow LED zalezg od trybu pracy.

2.2 Zaciski typu PUSH IN

W czytniku uzyte zostaty zaciski typu PUSH IN. Sposéb podtgczenia przewodu do zacisku
ilustruje rysunek 2. Rysunek 3 pokazuje, jak odigczy¢ przewod. Mozesz uzy¢ przewodu
o przekroju do 1,5 mm?,
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3. Podtaczenie czytnika do komputera

Jezeli planujesz zainstalowac czytnik w systemie ACCO NET i uzy¢ protokotu OSDP,
mozesz poming¢ ten rozdziat. Program ACCO Soft w wersji 1.9 (lub nowszej)
umozliwia zaprogramowanie wszystkich wymaganych ustawien.

Przez rozpoczeciem montazu nalezy zaprogramowaé ustawienia czytnika. Wymaga to
podtgczenia czytnika do komputera. Do podtgczenia czytnika do komputera uzyj konwertera
USB / RS-485 (np. ACCO-USB firmy SATEL). Postepuj zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukcji konwertera.

Nie podfgczaj do konwertera wiecej niz 24 urzgdzenia kontroli dostepu z czytnikiem
MIFARE (CR-MF5 i CR-MF-3). Program CR SOFT moze nie obstugiwac poprawnie
wiekszej liczby urzgdzen.

4. Program CR SOFT

Jezeli planujesz zainstalowac czytnik w systemie ACCO NET i uzy¢ protokotu OSDP,
mozesz pomingc¢ ten rozdziat. Program ACCO Soft w wersji 1.9 (lub nowszej)
umozliwia zaprogramowanie wszystkich wymaganych ustawien.

Program stuzy do programowania ustawien urzgdzen kontroli dostepu z czytnikiem MIFARE
(CR-MF5 i CR-MF-3) i programowania kart MIFARE (wymagany jest programator SO-PRG).
Mozesz go pobrac ze strony www.satel.pl.

Program wymaga systemu operacyjnego Windows 10 (lub nowszego).

Ustawienia pokazywane na zrzutach ekranu w instrukcji sg przyktadowe.

4.1 Rozpoczecie pracy

4.1.1 Ustawienie hasta administratora

Po pierwszym uruchomieniu programu wyswietlone zostanie okno ,USTAW HASLO”. Nalezy
w nim ustawi¢ hasto administratora. Administrator ma dostep do wszystkich projektow
tworzonych w programie.

Jezeli nie ustawisz hasta, program bedzie wyswietlat okno ,USTAW HAStO” przy
kazdym uruchomieniu. Brak hasta administratora oznacza, ze projekty i zawarte
W nich informacje nie sg chronione przed osobami nieuprawnionymi.
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USTAW HASLO

Mowe hasto 3]
0/16

Potwierdz hasto L3
0/16

USTAW ANULUJ

1. W polu ,Nowe hasto” wpisz hasto (od 1 do 16 cyfr, liter lub znakdéw specjalnych).
2. W polu ,Potwierdz hasto” wpisz to samo hasto.

3. Kiliknij ,Ustaw”. Okno ,USTAW HASLO” zostanie zamkniete. Komunikat potwierdzi
ustawienie hasta. Uzyskasz dostep do okna programu (patrz ,Okno programu z listg
projektéw” s. 8).

Po kolejnym uruchomieniu programu bedziesz musiat sie zalogowac, aby uzyskac
dostep do okna programu.

4.1.2 Zmiana hasta

1. Kiliknij - na pasku menu. Wyswietlone zostanie menu.

Jo

L KONFIGURACJA

0 ZMIEN HASLO

(f)  ©0PROGRAMIE




SATEL CR-MF3

2. Kiliknij ,ZMIEN HASLO”. Wyswietlone zostanie okno ,ZMIEN HASLO”.

ZMIEN HASLO

Stare hasto

©

Mowe hasto

0/16

&

Potwierdz hasto

0/16

&

0/16

e
3. W polu ,Stare hasto” wprowadz aktualne hasto.

4. W polu ,Nowe hasto” wprowadz nowe hasto (od 1 do 16 cyfr, liter lub znakow
specjalnych).
5. W polu ,Potwierdz hasto” wprowadz ponownie nowe hasto.

6. Kliknij ,Ustaw”. Okno ,ZMIEN HASL.O” zostanie zamkniete. Komunikat potwierdzi zmiane
hasta.

4.1.3 Zmiana jezyka programu

1. Kliknij - na pasku menu. Wyswietlone zostanie menu.
2. Kliknij ,KONFIGURACJA”. Wyswietlone zostanie okno ,Konfiguracja”.

Konfiguracja

Sciezka danych

C:\Users\iu \AppData\Roaming\Satel\CR-SOFT\data D

Jezyk programu
polski

J® Pozwol na duplikaty kart

ANULUJ

3. Kiliknij pole ,Jezyk programu”. Wyswietlona zostanie lista jezykow.
4. Kliknij jezyk, ktéry ma by¢ uzywany.
5. Kliknij ,ZAPISZ”. Okno ,KONFIGURACJA” zostanie zamkniete.
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4.2 Okno programu

4.2.1 Okno programu z listg projektéw
Po zalogowaniu, w oknie programu wyswietlana jest lista projektow.

48 CR Soft

Satel®| CRsor & A

@ pasek menu (patrz ,Pasek menu” s. 10).
@ lista projektow.
@ pasek narzedzi dla listy projektow.

Lista projektow

Na liscie wyswietlane sg projekty, do ktérych masz dostep. Kliknij na projekt, aby go
otworzyc.

Pasek narzedzi dla listy projektow
Na pasku narzedzi wyswietlane sg przyciski i funkcje dotyczace projektow.

- kliknij, aby utworzyé nowy projekt (patrz ,Utworzenie projektu” s. 12).

- kliknij, aby zaimportowac projekt (patrz ,Importowanie projektu” s. 13).

Sortuj wedtug — mozesz wybra¢ sposob sortowania projektow na liscie (wedtug nazwy lub
wedtug daty utworzenia).

- kliknij, aby zmieni¢ tryb wyswietlania listy projektow na tabele.

- kliknij, aby zmienic tryb wyswietlania listy projektéw na kafelki.

Filtr — wprowadz cigg znakow i kliknij Q , aby wyswietli¢ projekty, ktore zawierajg ten cigg
znakow w nazwie lub w innych ustawieniach wyswietlanych w zaktadce ,PROJEKT”.
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4.2.2 Okno programu po otwarciu projektu

&5 CR Joft: PROJEKT (2023-11-13 10:02:07)
satel®| CR:or £, Administrator

PROJEKT b Nazwa projektu
PROJEKT (2023-11-13 10:02:07)

B4 sysTEm v
URZADZENIA

KARTY

(1) zaktadki.
@ pasek tytutu.
@ pasek menu (patrz ,Pasek menu” s. 10).

@ ustawienia dostepne w zaktadce.

Zaktadki
Kliknij zaktadke, aby wyswietli¢ ustawienia dostepne w zaktadce.
PROJEKT - informacje o projekcie.
SYSTEM - ustawienia systemowe:
INTERFEJSY — ustawienia interfejséw komunikacyjnych.
USTAWIENIA TOKENOW - ustawienia kart MIFARE.
URZADZENIA - lista urzgdzen kontroli dostepu w projekcie i ich ustawienia.
KARTY - lista kart MIFARE w projekcie.

UZYTKOWNICY - lista uzytkownikéw w projekcie i ich ustawienia. Zaktadka dostepna tylko
w projekcie typu System autonomiczny.

Po nawigzaniu pofgczenia z programatorem SO-PRG dostepne sg tylko zaktadki
+PROJEKT”, ,USTAWIENIA TOKENOW”, ,KARTY” i ,UZYTKOWNICY”.

* - kliknij, aby wigczy¢ autoukrywanie opiséw zaktadek.
H'_ Kliknij, aby wytgczyé autoukrywanie opiséw zaktadek.

Pasek tytutu
Na pasku tytutu wyswietlana jest nazwa otwartego projektu.
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4.2.3 Pasek menu

Na pasku menu wyswietlane sg przyciski i informacje. Wyglad paska menu zalezy od
rozmiaru okna programu, tresci wyswietlanych w oknie programu itd.

- kliknij, aby wyswietlic zaktadki. Przycisk wyswietlany, gdy ze wzgledu na rozmiar
okna zaktadki nie sg wyswietlane.

kliknij, aby sie wylogowac¢. Obok przycisku wyswietlana jest nazwa zalogowanego
tkownika.

uz

<

- kliknij, aby nawigza¢ potgczenie z urzgdzeniami kontroli dostepu / programatorem.
Przycisk wyswietlany, gdy otwarty jest projekt i program nie jest potgczony z urzadzeniami
kontroli dostepu / programatorem.

9

1 Jezeli nie wybrates wczesniej portu COM, ktéry ma byc¢ uzywany do komunikacji, po
kliknigciu na przycisk wyswietlone zostanie okno ,,Potgczenie”.

& e

- kliknij, aby zakonczy¢ potgczenie z urzgdzeniami kontroli dostepu / programatorem.
Przycisk wyswietlany, gdy otwarty jest projekt i program jest potgczony z urzgdzeniami
kontroli dostepu / programatorem. Z lewej strony przycisku wyswietlana jest informacja,
czy program jest potgczony z urzgdzeniami kontroli dostepu, czy z programatorem.

- kliknij, aby wybra¢ port COM, ktoéry ma by¢ uzywany do komunikacji z urzgdzeniami
kontroli dostepu / programatorem. Po wybraniu portu COM, zamiast trzech kropek
wyswietlany jest numer portu. Port COM mozesz wybra¢ rowniez w oknie ,Potgczenie”.
Przycisk wyswietlany, gdy otwarty jest projekt.

- kliknij, aby odczyta¢ dane z urzgdzen kontroli dostepu. Przycisk wyswietlany, gdy
otwarty jest projekt i program jest potgczony z urzgdzeniami kontroli dostepu.

©

- kliknij, aby zapisa¢ dane do urzgdzen kontroli dostepu lub programatora. Przycisk
wyswietlany, gdy otwarty jest projekt i program jest potgczony z urzgdzeniami kontroli
dostepu / programatorem.

- kliknij, aby wyswietlic menu.
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4.2.4 Menu

OTWORZ

K

ZAPISZ

2

I|- ?

EKSPORTUJ

POLACZENIE

ey

KONFIGURACJA

ZMIEN HASLO

UZYTKOWNICY PROJEKTU

6l 0 PROGRAMIE

W menu dostepne sg nastepujgce polecenia:

OTWORZ — kliknij, aby zamknaé projekt i wréci¢ do listy projektow.

ZAPISZ — kliknij, aby zapisa¢ zmiany w projekcie (patrz ,Zapisanie zmian w projekcie” s. 26).
EKSPORTUJ — kliknij, aby wyeksportowac projekt (patrz ,Eksportowanie projektu” s. 26).
POLACZENIE - Kliknij, aby otworzy¢ okno ,Potgczenie”.

KONFIGURACJA - Kliknij, aby otworzy¢ okno ,Konfiguracja”.

ZMIEN HASLO - kliknij, aby zmieni¢ hasto (patrz ,Zmiana hasta” s. 6).

UZYTKOWNICY PROJEKTU - kliknij, aby otworzyé okno ,UZYTKOWNICY PROJEKTU”.

O PROGRAMIE - kliknij, aby otworzy¢ okno z informacjami o programie.

Gdy wyswietlana jest lista projektow, w menu dostepne sg tylko polecenia
+KONFIGURACJA’, ,ZMIEN HAStO” i ,O0 PROGRAMIE".

4.2.5 Okno komunikatow
Okno komunikatow jest wyswietlane na dole okna programu. Informuje ono uzytkownika
o0 operacjach wykonywanych przez program.

I - kliknij, aby przejs¢ do ustawien okna komunikatow.

- kliknij, aby zamkng¢ okno komunikatow.
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Ustawienia okna komunikatow

Czas wyswietlania (s)

Zamykaj automatycznie ® 5

Zamykaj automatycznie — jezeli opcja jest wtgczona, okno komunikatéw jest zamykane
automatycznie.

Czas wyswietlania (s) — czas, po ktorym okno komunikatéw jest zamykane, gdy wigczona
jest opcja Zamykaj automatycznie.

OK — kliknij, aby zamkng¢ okno ustawien komunikatow.

4.3 Uzytkowanie programu

4.3.1 Utworzenie projektu
Funkcja dostepna, gdy wyswietlana jest lista projektow.

1. Kiliknij . Wyswietlone zostanie menu z dostepnymi typami projektu:

System on-line — system, w ktérym urzgdzenie kontroli dostepu jest podtgczone do
innego urzadzenia (np. do kontrolera lub centrali), ktére decyduje o przyznaniu
dostepu. Mozesz wybrac:

INTEGRA/ACCO - urzgdzenia kontroli dostepu i karty bedg uzywane w systemie
firmy SATEL: systemie alarmowym INTEGRA lub systemie kontroli dostepu ACCO.

Inny — urzadzenia kontroli dostepu i karty bedg uzywane w systemie innego
producenta.

System autonomiczny — system, w ktérym urzgdzenie kontroli dostepu samodzielnie
decyduje o przyznaniu dostepu do pojedynczego przejscia (pracuje jako autonomiczny
modut kontroli przejscia).

@5 CR Soft

‘ﬂ'ﬂ-'ﬁ CRF_—EIZ'_?'—I 2 Administrator

System on-line INTEGRA/ACCO

System autonomiczny Inny
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2. Kliknij na typ projektu, ktéry chcesz utworzy¢. Wyswietlone zostanie okno ,Wprowadz
klucz gtéwny projektu (OSDP)”.

Wprowadz klucz gtowny projektu (OSDP)

Klucz ghéwny

3. Wprowadz klucz gtéwny (32 znaki szesnastkowe) lub Kliknij °-|T aby wygenerowac
losowy klucz gtowny.

Wprowadz klucz gtowny projektu (OSDP)

Klucz ghéwny

F704:2A BT Fo1AD7E44:14:2C:9C:06:0B:D0:5B

4. Kliknij ,USTAW”. Okno ,Wprowadz klucz gtéwny projektu (OSDP)” zostanie zamkniete.
Wyswietlona zostanie zaktadka ,PROJEKT” nowoutworzonego projektu.

4.3.2 Importowanie projektu
Funkcja dostepna, gdy wyswietlana jest lista projektéw.

1. Kliknij . Wyswietlone zostanie okno ,Importuj projekt”.

Importuj projekt

Sciezka

Hasto
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Me

2. W polu ,Sciezka” wprowadz $ciezke dostepu do pliku lub Kliknij ™, aby wskazaé

lokalizacje pliku w oknie systemowym.
3. W polu ,Hasto” wprowadz hasto, ktérym zabezpieczony jest importowany plik.
4. Kiliknij ,IMPORTUJ”. Zaimportowany projekt zostanie wyswietlony na liscie projektow.

4.3.3 Usuniecie projektu

Funkcja dostepna, gdy wyswietlana jest lista projektéw.

1. Najedz myszkg na projekt. Wyswietlony zostanie przycisk .
2. Kliknij 7. WysSwietlone zostanie okno potwierdzenia usuniecia.
3. Kiliknij ,OK”. Komunikat potwierdzi usuniecie projektu.

4.3.4 Nawiazanie potaczenia z urzagdzeniami kontroli dostepu
Funkcja dostepna po otwarciu projektu.

1. Kiliknij - na pasku menu. Wyswietlone zostanie menu.
2. Kiliknij ,POLACZENIE”. Wys$wietlone zostanie okno ,Potgczenie”.

Potaczenie

Magistrala urzadzen kontroli

dostepu Programatory kart

COM3 USBE Serial Port

COMS USE Serial Port

IDENTYFIKUJ POELACZ ANULUJ

3. Kliknij port COM przydzielony konwerterowi, do ktérego podigczone sg urzgdzenia
kontroli dostepu, z ktérymi program ma sie potgczyc.

4. Jezeli do konwertera podigczone sg urzagdzenia z ustawieniami fabrycznymi, Kkliknij
,IDENTYFIKUJ”. Program nada urzgdzeniom indywidualne adresy.

Urzadzenia z ustawieniami fabrycznymi majg adres 0.

Jezeli kilka urzagdzen ma taki sam adres, niemozliwe jest nawigzanie potgczenia
z urzgdzeniami.

Funkcja identyfikacji nadaje adresy tylko urzgdzeniom z adresem 0. Jezeli kKilka
urzgdzen ma taki sam adres, ale inny niz 0, nie nalezy ich rownoczesnie podtgczac do
konwertera. Podtgcz je oddzielnie i nadaj im indywidualny adres.
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5. Kliknij ,POLACZ". Program potgczy sie z urzgdzeniami. Jezeli sg to nowe urzgdzenia (nie
byto ich w projekcie), zostang dodane do projektu (zaktadka ,URZADZENIA”).

4.3.5 Programowanie ustawien interfejsu

Funkcja dostepna po otwarciu projektu.

1. Kliknij zaktadke ,INTERFEJSY”.

2. Zaprogramuj ustawienia interfejséw komunikacyjnych, ktérych bedg uzywac urzadzenia
kontroli dostepu.

3. Kiliknij na pasku menu, aby zapisa¢ ustawienia interfejsow do urzadzen.

Ustawienia interfejséw

PROJEKT kY

AV
L

Open Supervised Device Protocol (OSDP)

Fayiay
i

SYSTEM ~

[<= T

-

INTERFEJSY 38400

N

USTAWIENIA TOKENGW 53:43:95:B1:A1:CD:65:BE:33:35:AD:CE:84:31:62:3F
URZADZENIA

KARTY
Wiegand

26 (ACCO-KP & INTEGRA) ol

50 2000

Open Supervised Device Protocol (OSDP)

Protokét uzywany do komunikacji przez magistrale RS-485. Magistrala stuzy do podtgczenia

urzadzen kontroli dostepu z czytnikiem MIFARE do komputera. Moze by¢ rowniez uzyta do

poditgczenia w systemie ACCO NET lub w systemach innych producentéw. Komunikacja jest

dwukierunkowa, szyfrowana.

Szybkosé transmisji — szybkos¢ transmisji OSDP uzywana przez urzgdzenia w systemie.
Fabryczna szybkosc¢: 38400.

Opoédznienie sygnalizacji braku komunikacji (s) — czas, po ktérym diody LED urzgdzenia
zaczng sygnalizowaé brak komunikacji. Fabrycznie 8 s.

Klucz gtéwny - klucz uzywany do szyfrowania komunikacji. Jest ustawiany juz przy
tworzeniu projektu, ale mozesz go zmieni¢. Mozesz wprowadzi¢ 32 znaki szesnastkowe
(16 bajtow).

| W kazdym projekcie klucz powinien by¢ indywidualny (inny dla kazdego projektu).

Wiegand

Interfejs dodatkowy. Komunikacja jest jednokierunkowa, nieszyfrowana.

Format — format transmisji Wiegand uzywany przez urzgdzenia. Patrz ,Obstugiwane formaty
transmisji Wiegand”.

Szerokos¢ impulsu (us) — czas trwania impulsu odpowiadajgcego 1 bitowi. Fabrycznie
50 ps.

Interwat impulsu (us) — czas trwania przerwy miedzy dwoma impulsami. Fabrycznie
2000 ps.
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Obstugiwane formaty transmisji Wiegand
26 (ACCO-KP & INTEGRA) — bit parzystosci + 24 bity danych + bit nieparzystosci; kolejno$¢
przesyfania bajtéw: od MSB do LSB.

32 MSB (ACCO-KP) — 32 bity danych (bez kontroli parzystosci); kolejnos¢ przesytania
bajtéw: od MSB do LSB.

32 LSB — 32 bity danych (bez kontroli parzystosci); kolejnos¢ przesytania bajtow: od LSB do
MSB.

33 — bit parzystosci + 31 bity danych + bit nieparzystosci; kolejnos¢ przesytania bajtéw: od
MSB do LSB.

34 (ACCO-KP & INTEGRA) — bit parzystosci + 32 bity danych + bit nieparzystosci; kolejno$¢
przesyfania bajtéw: od MSB do LSB.

35 — bit parzystosci + 33 bity danych + bit nieparzystosci; kolejnos¢ przesytania bajtow: od
MSB do LSB.

36 (ACCO-KP) — bit parzystosci + 34 bity danych + bit nieparzystosci; kolejno$¢ przesytania
bajtow: od MSB do LSB.

36 XOR — 32 bity danych + 4 bity kontroli parzystosci (XOR).

37 — bit parzystosci + 35 bitow danych + bit nieparzystosci; kolejnos¢ przesytania bajtéw: od
MSB do LSB.

40 (ACCO-KP) — 40 bitéw danych (bez kontroli parzystosci); kolejno$¢ przesytania bajtéw: od
MSB do LSB.

42 (ACCO-KP & INTEGRA) — bit parzystosci + 40 bitow danych + bit nieparzystosci;
kolejnos¢ przesytania bajtow: od MSB do LSB.

44 XOR — 40 bitéw danych + 4 bity kontroli parzystosci (XOR).

56 MSB - 56 bitéw danych (bez kontroli parzystosci); kolejno$¢ przesytania bajtéw: od MSB
do LSB.

56 LSB (ACCO-KP & INTEGRA) — 56 bitow danych (bez kontroli parzystosci); kolejno$é
przesyfania bajtéw: od LSB do MSB.

58 — bit parzystosci + 56 bitdw danych + bit nieparzystosci, kolejno$¢ przesytania bajtow: od
MSB do LSB.

64 — 64 bity danych (bez kontroli parzystosci); kolejno$¢ przesytania bajtéw: od MSB do LSB.

66 — bit parzystosci + 64 bity danych + bit nieparzystosci, kolejnosc¢ przesytania bajtow: od
MSB do LSB.

Wiasny — mozesz zaprogramowac wiasne ustawienia formatu transmisiji.

4.3.6 Programowanie ustawien kart
Funkcja dostepna po otwarciu projektu.

1. Kliknij zaktadke ,USTAWIENIA TOKENOW’.
2. Zaprogramuj ustawienia tokendw.

3. Kiliknij na pasku menu, aby zapisa¢ ustawienia kart do urzgdzen.
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Ustawienia tokenéw dla systemu on-line INTEGRA/ACCO

~:_:< PROJEKT W
& sysTEm ~ E‘sl&:-:-'f‘.t.l:;'l-:-52-:_23:_:-5F:2?:5E5:BQ:SD:4F:82:80:88:46:35
INTERFEJSY B e
&3,:]-:: USTAWIENIA TOKENOW
T MIFARE Classic [ ]
KARTY MIFARE DESFire .
MIFARE Ultralight .

Klucz tokenéw SATEL - klucz dostepu do numeru karty dla wszystkich typéw kart. Po
utworzeniu projektu jest on taki sam jak Klucz gtéwny. Mozesz go zmienic.

| W kazdym projekcie klucz powinien by¢ indywidualny (inny dla kazdego projektu).

Bez szyfrowania — jezeli opcja jest wigczona, jako numer karty uzywany jest fabryczny
numer seryjny karty (CSN). Kart nie trzeba programowac.

Dtugosc numeru karty w systemie INTEGRA/ACCO wynosi 5 bajtow.
Dla kart typu MIFARE Classic uzywane jest tylko 6 mtodszych bajtow klucza.
Jezeli wigczysz opcje Bez szyfrowania, Klucz tokendw SATEL zostanie skasowany.

Zaprogramuj takie same ustawienia w systemie alarmowym INTEGRA / systemie

kontroli dostepu ACCO.
Ustawienia tokenéw dla innego systemu on-line lub systemu autonomicznego
B PROJEKT 91 Dic
8
B2 SYSTEM ~
INTERFEJSY MIFARE Classic
&) USTAWIENIA TOKENGW
MIFARE DESFire
URZADZENIA
KARTY MIFARE Ultralight

Dtugos¢ numeru karty — uzywana liczba bajtéw numeru karty. Mozesz wprowadzi¢ liczbe
od 5 do 8.

Ustawienia dla poszczegolnych typow kart sg dostepne, jezeli wigczona jest obstuga
tego typu kart.
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MIFARE Classic

MIFARE Classic

;:\.I;ARE Application Directory Sector Number (MSN) hd
. ———

Tryb — tryb pracy karty:
Chip Serial Number (CSN) — jako numer karty uzywany jest fabryczny numer seryjny
karty. Kart nie trzeba programowacé. Dla tego trybu nie sg dostepne zadne dodatkowe
ustawienia.

Sector Serial Number (SSN) — numer karty mozna zaprogramowacé i zapisa¢c we
wskazanym obszarze pamieci karty.

MIFARE Application Directory Serial Number (MSN) - numer karty mozna
zaprogramowac i zapisa¢ w obszarze pamieci karty identyfikowanym na podstawie
Numeru aplikacji (AID).

Numer sektora — numer sektora danych, w ktdérym zapisywany jest numer karty. Mozesz
wprowadzic liczbe od 0 do 16. Parametr dla trybu Sector Serial Number (SSN).

Blok — numer bloku w sektorze, w ktérym zapisywany jest numer karty. Mozesz wprowadzi¢
liczbe od 0 do 2. Parametr dla trybu Sector Serial Number (SSN).

Przesuniecie — pozycja pierwszego bajtu numeru karty w bloku. Mozesz wprowadzi¢ liczbe
od 0 do 15. Parametr dla trybu Sector Serial Number (SSN).

Numer aplikacji — identyfikator aplikacji wskazujgcy sektor z numerem karty (AID). Mozesz
wprowadzi¢ 4 znaki szesnastkowe (2 bajty). Parametr dla trybu MIFARE Application
Directory Serial Number (MSN).

MIFARE Application Directory (MAD): typ klucza — typ klucza dostepu do sektora
z numerem aplikacji. Mozesz wybra¢ A lub B. Parametr dla trybu MIFARE Application
Directory Serial Number (MSN).

MIFARE Application Directory (MAD): klucz — klucz dostepu do sektora z numerem
aplikacji. Mozesz wprowadzi¢ 12 znakéw szesnastkowych (6 bajtéw). Parametr dla trybu
MIFARE Application Directory Serial Number (MSN).

| W kazdym projekcie klucz powinien by¢ indywidualny (inny dla kazdego projektu).

Sector Serial Number (SSN): typ klucza — typ klucza dostepu do sektora z numerem Kkarty.
Mozesz wybraé A lub B.

Sector Serial Number (SSN): klucz — klucz dostepu do sektora z numerem karty. Mozesz
wprowadzi¢ 12 znakéw szesnastkowych (6 bajtow).

| W kazdym projekcie klucz powinien byc¢ indywidualny (inny dla kazdego projektu).
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MIFARE DESFire

MIFARE DESFire

MIFARE Application Directory Sector Number (MSN) -

F569A0
0 ENC v
0 AES128 )

20021:22:23:2425:26:2728292A2B:2C2D12E2F

Tryb — tryb pracy karty:
Chip Serial Number (CSN) — jako numer karty uzywany jest fabryczny numer seryjny

karty. Kart nie trzeba programowac. Dla tego trybu nie sg dostepne zadne dodatkowe
ustawienia.

MIFARE Application Directory Serial Number (MSN) — numer karty mozna
zaprogramowac i zapisac na karcie.

Numer aplikacji — identyfikator aplikacji wskazujacy katalog zawierajgcy plik z numerem
karty. Mozesz wprowadzi¢ 6 znakéw szesnastkowych (3 baijty).

Identyfikator pliku — numer pliku zawierajgcego numer karty.

Przesuniecie — pozycja pierwszego bajtu numeru karty w pliku. Mozesz wprowadzi¢ liczbe
od 0 do 99.

Komunikacja — sposob szyfrowania komunikaciji:
BEZ SZYFROWANIA — komunikacja nie jest szyfrowana.
MAC — komunikacja nie jest szyfrowana, ale jest podpisywana cyfrowo.
ENC — komunikacja jest szyfrowana.
Numer klucza — numer klucza stuzgcego do szyfrowania pliku z numerem karty. Parametr
dla komunikacji podpisywanej cyfrowo (MAC) i komunikacji szyfrowanej (ENC).
Szyfrowanie — typ klucza szyfrujgcego. Mozesz wybra¢ DES, 2K3DES Ilub AES128.
Parametr dla komunikacji podpisywanej cyfrowo (MAC) i komunikacji szyfrowanej (ENC).
Klucz — klucz dostepu do numeru karty. Parametr dla komunikacji podpisywanej cyfrowo
(MAC) i komunikacji szyfrowanej (ENC).
| W kazdym projekcie klucz powinien byc¢ indywidualny (inny dla kazdego projektu).

MIFARE Ultralight

MIFARE Ultralight

Sector Serial Number (SSN) -
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Tryb — tryb pracy karty:
Chip Serial Number (CSN) — jako numer karty uzywany jest fabryczny numer seryjny

karty. Kart nie trzeba programowac. Dla tego trybu nie sg dostepne zadne dodatkowe
ustawienia.

Sector Serial Number (SSN) — numer karty mozna zaprogramowac i zapisac na karcie.
Strona — numer strony zawierajgcej numer karty. Mozesz wprowadzic liczbe od 0 do 100.

Przesuniecie — pozycja pierwszego bajtu numeru karty na stronie. Mozesz wprowadzi¢
liczbe od 0 do 3.

4.3.7 Programowanie ustawien urzadzen kontroli dostepu
Funkcja dostepna po otwarciu projektu.

1. Kiiknij zaktadke ,URZADZENIA”.

2. Zaprogramuj ustawienia urzgdzen.

3. Kliknij na pasku menu, aby zapisac ustawienia do urzgdzen.
Opis zaktadki ,,URZADZENIA”

_ y

oE] PROJEKT L

[
H

SYSTEM

[€n URZADZENIA
1 CR-MF5 663579305 0.07.003 (2023.1

KARTY
2 CR-MF3 180427380 0.07.002 (20231

@ pasek narzedzi dla listy urzgdzen.
@ lista urzadzen.

Pasek narzedzi dla listy urzagdzen
Na pasku narzedzi wyswietlane sg przyciski i funkcje dotyczace urzadzen.

- kliknij, aby dodac¢ do projektu urzgdzenie bez tgczenia sie nim (patrz ,Dodanie do
projektu urzadzenia niepodtgczonego do komputera”).

m . kliknij, aby usung¢ urzadzenie / urzadzenia z projektu (patrz ,Usuniecie urzadzenia
z projektu”). Przycisk dostepny, jezeli zaznaczone jest co najmniej jedno urzadzenie.

U - kliknij, aby skopiowac ustawienia urzgdzenia. Przycisk dostepny, jezeli urzgdzenie jest
zaznaczone.

O - kliknij, aby wklei¢ ustawienia dla zaznaczonego urzadzenia / urzadzen. Przycisk
dostepny, jezeli wczesniej skopiowate$ ustawienia.

= - kliknij, aby skopiowac ustawienia systemowe z urzadzenia (ustawienia interfejsow
komunikacyjnych i ustawienia tokendéw). Przycisk dostepny, gdy program jest potgczony
z urzadzeniami i urzgdzenie jest zaznaczone.

O kliknij, aby przywréci¢ ustawienia fabryczne urzgdzenia / urzgdzen. Przycisk dostepny,
gdy program jest potgczony z urzadzeniami i zaznaczone jest co najmniej jedno
urzagdzenie.
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@ . kliknij, aby znalez¢ urzadzenie (po kliknieciu zaczng szybciej miga¢ wskazniki LED
w urzadzeniu). Kliknij ponownie, aby zakohczy¢ funkcje. Przycisk dostepny, gdy program
jest potgczony z urzgdzeniami i urzgdzenie jest zaznaczone.

E::':: - kliknij, aby zmieni¢ ustawienia tabeli, w ktorej prezentowane sg urzadzenia.

Lista urzgdzen
Na liscie wyswietlane sg urzgdzenia dodane do projektu.

Dodanie urzadzenia do projektu

Dodanie do projektu urzadzenia podfagczonego do komputera

Jezeli urzgdzenie kontroli dostepu jest podtgczone do komputera, zostanie automatycznie
dodane do projektu po nawigzaniu z nim potgczenia (patrz ,Nawigzanie potgczenia
z urzgdzeniami kontroli dostepu” s. 14).

Dodanie do projektu urzagdzenia niepodfagczonego do komputera

1. Kliknij ™ . Wy$wietlone zostanie okno ,Ustaw adres urzgdzenia”.

Ustaw adres urzadzenia

uWres OSDP

USTAW ANULUJ

2. W polu ,Adres OSDP” wprowadz adres OSDP, ktéry chcesz nadac¢ urzgdzeniu. Mozesz
wprowadzic liczbe od 1 do 126.

3. Kiliknij ,USTAW”. Okno ,Ustaw adres urzgdzenia” zostanie zamkniete. Nowe urzgdzenie
pojawi sie na liscie urzgdzen.
Ustawienia czytnika

Ustawienia ogdélne
Opis — dodatkowy opis urzgdzenia.
Produkt — typ urzgdzenia kontroli dostepu.

Numer seryjny — numer seryjny urzgdzenia. Jest odczytywany po nawigzaniu potgczenia
z urzgdzeniem. Znajdziesz go na naklejce wewnatrz obudowy urzadzenia (oznaczony jako
Satel MNI).

Wersja — wersja oprogramowania urzgdzenia.

Stan — w polu wy$wietlana jest ikona ilustrujgca stan potgczenia z urzgdzeniem. Najedz
myszka na ikone, aby zobaczyc¢ jej opis.

Problem z ustawieniami — w polu wyswietlana jest ikona ilustrujgca stan ustawien
urzgdzenia. Najedz myszkg na ikone, aby zobaczyc jej opis.

Adres OSDP — adres OSDP urzgdzenia. Kazde urzadzenie musi posiada¢ indywidualny

adres. Fabrycznie kazde urzadzenie ma adres 0. Adres jest nadawany urzgadzeniom
automatycznie (patrz ,Nawigzanie potgczenia z urzgdzeniami kontroli dostepu” s. 14).
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Mozesz ustawiC inny adres z zakresu od 1 do 126 (patrz ,Zmiana adresu OSDP
urzgdzenia” s. 24).

Dodatkowy interfejs

Ustawienia niedostepne w projekcie typu System autonomiczny.

Typ — typ interfejsu dodatkowego, ktérego uzywa czytnik:
Nieuzywany — interfejs dodatkowy nie jest uzywany.
EM-Marine — interfejs uzywany w systemach INTEGRA i ACCO.

Wiegand - interfejs uzywany w systemach INTEGRA, ACCO i systemach innych
producentéw.

NFC
Wysylaj identyfikator karty — sposob wysytania identyfikatora karty:

Wedtug systemu — identyfikator karty jest wysytany zgodnie z ustawieniami systemu,
w ktorym pracuje urzgdzenie.

Po zblizeniu karty — identyfikator karty jest wysytany natychmiast po jego odczytaniu.
Po odsunieciu karty — identyfikator karty jest wysytany dopiero po odsunieciu karty od

czytnika.
Sygnalizuj wysytanie identyfikatora — sposéb sygnalizowania wystania identyfikatora karty:
Wedlug systemu - wystanie identyfikatora karty jest sygnalizowane zgodnie

z ustawieniami systemu, w ktérym pracuje urzadzenie (ustawienie zalecane dla
systemu INTEGRA).

Wylacz — urzgdzenie nie sygnalizuje wystania identyfikatora karty.
Wiacz — urzadzenie sygnalizuje wystanie identyfikatora karty krotkim dzwiekiem.
Wejscia
Ustawienia dostepne, jezeli uzywany jest interfejs Wiegand (dodatkowy interfejs).
Tryb pracy wejs¢ — sposob aktywowania wejscia:
Aktywacja stanem wysokim — wejscie jest sterowane stanem wysokim.
Aktywacja stanem niskim — wejscie jest sterowane stanem niskim.
Wejscie IN1 — funkcja wejscia IN1:
Wylacz — wejscie nie jest uzywane.
Sygnalizator dzwiekowy — sterowanie sygnalizatorem dzwigkowym.
LED: zielony — sterowanie zielong diodg LED.
LED: czerwony — sterowanie czerwong diodg LED.
LED: z6ity — sterowanie z6itg diodg LED.
Wejscie IN1 typ — typ obwodu:
NC — normalnie zamkniety.
NO — normalnie otwarty.
Wejscie IN2 — funkcja wejscia IN2:
Wylacz — wejscie nie jest uzywane.
Sygnalizator dzwiekowy — sterowanie sygnalizatorem dzwiekowym.
LED: zielony — sterowanie zielong diodg LED.
LED: czerwony — sterowanie czerwong diodg LED.
LED: 2z6ity — sterowanie z6itg diodg LED.
Wejscie IN2 typ — typ obwodu:
NC — normalnie zamkniety.
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NO — normalnie otwarty.
Wejscie IN3 — funkcja wejscia IN3:
Wytacz — wejscie nie jest uzywane.
Sygnalizator dzwigekowy — sterowanie sygnalizatorem dzwiekowym.
LED: zielony — sterowanie zielong diodg LED.
LED: czerwony — sterowanie czerwong diodg LED.
LED: z6ity — sterowanie z6itg diodg LED.
Wejscie IN3 typ — typ obwodu:
NC — normalnie zamkniety.
NO — normalnie otwarty.

Ustawienia autonomiczne
Ustawienia dostepne w projekcie typu System autonomiczny.
Wejscie kontroli stanu drzwi — ustawienia wejscia kontrolujgcego stan drzwi (IN1):
Nieuzywane — wejscie nie jest uzywane.
NC — wejscie obstuguje czujke z wyjsciem NC (normalnie zamknigtym).
NO — wejscie obstuguje czujke z wyjsciem NO (normalnie otwartym).
Wejscie na przycisk otwarcia — ustawienia wejscia na przycisk otwarcia (IN2):
Nieuzywane — wejscie nie jest uzywane.
NC — wejscie obstuguje przycisk NC (normalnie zamkniety).
NO — wejscie obstuguje przycisk NO (normalnie otwarty).
Przycisk otwarcia — typ uzywanego przycisku otwarcia:
Monostabilny — przycisk, ktory ma jeden stan stabilny.
Bistabilny — przycisk, ktéry ma dwa stany stabilne.

Czas otwarcia przejscia — czas, na ktory wigczany jest przekaznik po uzyskaniu dostepu.
Mozesz wprowadzi¢ od 1 do 255 sekund. Gdy czas jest odliczany, mozna otworzy¢ drzwi.

Skro¢ czas otwarcia przejscia — sposoéb dziatania funkcji skracania czasu otwarcia
przejscia:
Wylacz — funkcja skrocenia czasu otwarcia przejscia nie jest uzywana.
Po otwarciu drzwi — otwarcie drzwi zakonczy odliczanie czasu otwarcia przejscia
(przekaznik zostanie wytgczony).

Po zamknieciu drzwi — zamkniecie drzwi zakonczy odliczanie czasu otwarcia przejscia
(przekaznik zostanie wytgczony).

Funkcja skracania czasu otwarcia przejscia wymaga kontroli stanu drzwi (do wejécia
kontrolujgcego stan drzwi musi by¢ podifgczona czujka).

Czas otwarcia drzwi — maksymalny czas, przez ktéry mogg by¢ otwarte drzwi po uzyskaniu
dostepu. Jezeli drzwi bedg otwarte dtuzej, urzgdzenie bedzie sygnalizowato dtugo otwarte
drzwi. Mozesz wprowadzi¢ od 0 do 255 sekund. Wprowadzenie 0 oznacza wytgczenie
funkcji. Funkcja wymaga kontroli stanu drzwi (do wejscia kontrolujgcego stan drzwi musi
by¢ podtaczona czujka).

Ustawienia dodatkowe
Glosnos¢ dzwiekéw — gtosnos¢ dzwiekdw emitowanych przez czytnik.
Sabotaz — jezeli opcja jest wigczona, urzadzenie kontroluje stan ochrony sabotazowe.
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Zmiana adresu OSDP urzadzenia

1. Kliknij dwukrotnie pole w kolumnie ,Adres OSDP”. Wyswietlone zostanie okno ,Ustaw
adres urzagdzenia”.

2. W polu ,Adres OSDP” wprowadz adres OSDP, ktéry chcesz nadac¢ urzadzeniu. Mozesz
wprowadzic liczbe od 1 do 126.

3. Kliknij ,USTAW”. Okno ,Ustaw adres urzgadzenia” zostanie zamkniete. Komunikat
potwierdzi zmiane adresu.

Usuniecie urzadzenia z projektu
1. Kiiknij urzgdzenie na liscie, aby je zaznaczy¢.

2. Kiliknij a Urzadzenie zostanie usuniete.

4.3.8 Zarzadzanie uzytkownikami

Funkcja dostepna po otwarciu projektu typu System autonomiczny. Uzytkownikami mozesz
zarzgdzac¢ w zaktadce ,UZYTKOWNICY”.

Opis zaktadki ,,UZYTKOWNICY”

_ Y

PROJEKT WL

..

X
a1

¥

USTAWIENIA TOKENOW Lp Mazwa Koc Karta Limit Lmiana

KARTY 1 Uzytkownik 1 seee 00:00:00:00:00:00:00:01  Brak limitu

2 Uzytkownik 2 sess 00:00:00:00:00:00:00:02  Brak limitu

rf UZYTKOWNICY

3 Uzytkownik 3 00:00:00:00:00:00:00:03  Brak limitu

@ pasek narzedzi dla listy uzytkownikow.
(2) lista uzytkownikéw.

Pasek narzedzi dla listy uzytkownikéw
Na pasku narzedzi wyswietlane sg przyciski i funkcje dotyczgce uzytkownikow.

- kliknij, aby doda¢ do projektu uzytkownika (patrz ,Dodanie uzytkownika do projektu”).

m . kliknij, aby usungé¢ uzytkownika / uzytkownikdw z projektu (patrz ,Usuniecie
uzytkownika z projektu”). Przycisk dostepny, jezeli zaznaczony jest co najmniej jeden
uzytkownik.

=% - kliknij, aby zmieni¢ ustawienia tabeli, w ktérej prezentowani sg uzytkownicy.
Lista uzytkownikéw

Na liscie wyswietlani sg uzytkownicy dodani do projektu.

Dodanie uzytkownika do projektu

1. Kliknij ™ . Nowy uzytkownik pojawi sie na liscie.
2. Dodaj uzytkownikowi karte (patrz ,Dodanie karty uzytkownikowi”).

Uzytkownika, ktory nie ma ani kodu, ani karty, nie mozna zapisac¢ do urzgdzen. Po
zamkKnigciu projektu zostanie automatycznie z niego usunigty.

3. Zaprogramuj pozostate ustawienia uzytkownika.
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4. Kiliknij na pasku menu, aby zapisa¢ uzytkownika do urzadzen.

Ustawienia uzytkownika

Nazwa — nazwa uzytkownika.

Kod — nie dotyczy czytnika CR-MF3.

Karta — jezeli uzytkownik nie posiada karty, w polu wyswietlany jest przycisk = — kliknij, aby
doda¢ karte uzytkownikowi (patrz ,Dodanie karty uzytkownikowi”). Jezeli uzytkownik
posiada karte, w polu wyswietlany jest jej numer — kliknij, aby zmieni¢ karte uzytkownikowi
(patrz ,Zmiana karty uzytkownikowi”) lub usung¢ karte uzytkownikowi (patrz ,Usuniecie
karty uzytkownikowi”).

Limit uzycia — liczba uzycia karty, po ktérej uzytkownik straci dostep do urzgdzenia.
Zmiana kodu — nie dotyczy czytnika CR-MF3.

Blokowanie/odblokowywanie przejscia — jezeli opcja jest wigczona, uzytkownik moze
zablokowac / odblokowac przejscie.

Dodanie karty uzytkownikowi
1. Kliknij '+ w kolumnie ,Karta”. Wy$wietlone zostanie okno ,Przypisz karte”.

W oknie ,,Przypisz karte” wyswietlane sg karty, ktbre mozna przypisac uzytkownikowi.
Sg to karty dodane w zaktadce ,KARTY”, ktére nie zostaty jeszcze przypisane
uzytkownikom. Opis dodawania i programowania kart znajdziesz w instrukcji
programatora SO-PRG.

Przypisz karte

Mumer karty
00:00:00:00:00:00:00:01
00:00:00:00:00:00:00:02
00:00:00:00:00:00:00:03

00:00:00:00:00:00:00:04

2. Kiliknij karte, ktorg chcesz dodac¢ uzytkownikowi.

3. Kliknij ,DODAJ”. Okno ,Przypisz karte” zostanie zamkniete. W kolumnie ,Karta”
wyswietlony zostanie numer karty.

Zmiana karty uzytkownikowi
1. Kiliknij numer karty uzytkownika. Wyswietlone zostanie okno ,Zmien karte”.

W oknie ,,Zmien karte” wyswietlane sg karty, ktdre mozna przypisac¢ uzytkownikowi. Sg
to karty dodane w zakfadce ,KARTY”, ktore nie zostaly jeszcze przypisane
uzytkownikom. Opis dodawania i programowania kart znajdziesz w instrukcji
programatora SO-PRG.
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Zmien karte

Numer karty

00:00:00:00:00:00: 00: 0

USUN DODAJ ANULUJ

2. Kliknij karte, ktérg chcesz doda¢ uzytkownikowi.

3. Kiliknij ,DODAJ”. Okno ,Zmien karte” zostanie zamkniete. W kolumnie ,Karta” wyswietlony
zostanie numer nowej karty.

Usuniecie karty uzytkownikowi

1. Kiliknij numer karty uzytkownika. Wyswietlone zostanie okno ,Zmien karte”.

2. Kiliknij ,USUN”. Okno ,Zmien karte” zostanie zamkniete. W kolumnie ,Karta” wyswietlony
zostanie przycisk |+ .

Usuniecie uzytkownika z projektu
1. Kiiknij uzytkownika na liscie, aby go zaznaczyc.

2. Kiliknij | . Uzytkownik zostanie usuniety.

3. Kliknij na pasku menu, aby zapisa¢ zmiany w urzgdzeniach.

4.3.9 Zapisanie zmian w projekcie
Funkcja dostepna po otwarciu projektu.

1. Kiliknij - na pasku menu. Wyswietlone zostanie menu.
2. Kiliknij ,ZAPISZ”. WySwietlone zostanie okno zapisu.

3. Kliknij ,ZAPISZ”, jezeli nie chcesz zmieni¢ nazwy projektu, lub ,ZAPISZ JAKO”, jezeli
chcesz zmieni¢ nazwe projektu.

Mozesz uzyc¢ skrétu Ctrl + S, aby poming¢ dwa pierwsze kroki i od razu wyswietli¢
okno zapisu.

4.3.10 Eksportowanie projektu
Funkcja dostepna po otwarciu projektu.

1. Kiliknij - na pasku menu. Wyswietlone zostanie menu.
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2. Kliknij ,Eksportuj”. Wyswietlone zostanie okno ,Eksportuj projekt”.

Eksportuj projekt

Hasto

Edycja ustawien

EKSPORTUJ ANULUJ

3. W polu ,Hasto” wprowadz hasto, ktérym zabezpieczony zostanie wyeksportowany plik (od
1 do 16 cyfr, liter lub znakdw specjalnych).

4. Wytagcz opcje Edycja ustawien, jezeli ustawienia systemu nie majg by¢ dostepne po
zaimportowaniu pliku (nie bedg wyswietlane zaktadki ,System” i ,Urzgdzenia”).

5. Wylacz opcje Edycja kart, jezeli edycja kart nie ma by¢ dostepna po zaimportowaniu pliku
(zaktadka ,Karty” bedzie wyswietlana, ale nie bedzie mozna zarzgdzac¢ kartami).

6. Kliknij ,EKSPORTUJ”. Wyswietlone zostanie okno systemowe, w ktérym nalezy wskazac,
gdzie ma zostac zapisany eksportowany plik.

Edycja kart

5. Czytnik w systemie INTEGRA

5.1 Instalacja w systemie INTEGRA

Czytnik nalezy podtgczy¢ do ekspandera czytnikdw kart / pastylek INT-R.

A Wszystkie potaczenia elektryczne nalezy wykonywaé przy wylgczonym
zasilaniu.

5.1.1 Instalacja w skrocie
1. Otwérz obudowe czytnika.
2. Podtacz czytnik do komputera (s. 9).
3. Zaprogramuj czytnik przy uzyciu programu CR SOFT.
3.1. Utworz nowy projekt typu System on-line: INTEGRA/ACCO (s. 12) lub otwoérz
istniejacy projekt.
3.2. Nawigz potgczenie miedzy programem i urzgdzeniem (s. 14).
3.3. Zaprogramuj ustawienia interfejsu Wiegand, jezeli ma by¢ on uzywany (s. 15).
3.4. Zaprogramuj ustawienia kart (s. 16).
3.5. Zaprogramuj ustawienia czytnika (s. 20):

— wybierz EM-Marin lub Wiegand jako typ interfejsu dodatkowego (wybierz interfejs,
ktory obstuguje ekspander INT-R, do ktérego czytnik ma by¢ podtagczony — patrz
instrukcja ekspandera czytnikdw kart / pastylek INT-R),

— Zzaprogramuj pozostate ustawienia.

| Czytniki z interfejsem Wiegand nie wspierajg funkcji przytrzymania karty.
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4. Odtacz czytnik od komputera.

5. Doprowadz kable do miejsca, gdzie chcesz zamontowac¢ czytnik. Uzyj kabli prostych
nieekranowanych.

| Kabel tgczgcy czytnik z ekspanderem INT-R moze miec¢ do 30 metrow dtugosci.

6. Zamontuj czytnik i go uruchom (s. 28).

5.1.2 Opis zaciskoéw dla czytnika w systemie INTEGRA

.

NC H2v
C COM
NO CLK/DO
DATA/D1 IN1
RSA IN2
RSB IN3
g TMP BELL )
NC nieuzywany
C nieuzywany
NO nieuzywany
DATA/D1 nieuzywany [interfejs EM-Marin] / dane (1) [interfejs Wiegand]
RSA zacisk magistrali RS-485 [OSDP]
RSB zacisk magistrali RS-485 [OSDP]
TMP wyjscie sabotazowe
+12V wejscie zasilania +12 V DC
COM masa
CLK/DO dane [interfejs EM-Marin] / dane (0) [interfejs Wiegand]
IN1 wejscie programowalne [interfejs EM-Marin / Wiegand]
IN2 wejscie programowalne [interfejs EM-Marin / Wiegand]
IN3 wejscie programowalne [interfejs EM-Marin / Wiegand]
BELL nieuzywany

5.1.3 Montaz czytnika w systemie INTEGRA

1. Przytéz podstawe obudowy do Sciany i zaznacz potozenie otworéw montazowych.
2. Wywier¢ w Scianie otwory na kotki montazowe.

3. Przeprowadz przewody przez otwér w podstawie obudowy.

4

. Przy uzyciu kotkéw i wkretdw przymocuj podstawe obudowy do Sciany. Kotki powinny
zosta¢ odpowiednio dobrane do podioza (inne w przypadku betonu i cegly, a inne
w przypadku gipsu, czy drewna itd.).
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5. Pofgcz zaciski czytnika z zaciskami ekspandera INT-R (patrz ,Podtgczenie przy uzyciu
interfejsu EM-Marin” lub ,Podtgczenie przy uzyciu interfejsu Wiegand”).

6. Zamknij obudowe czytnika.
7. Wigcz zasilanie czytnika.

Podlaczenie przy uzyciu interfejsu EM-Marin

o : Zaciski ekspandera INT-R
Zaciski czytnika CR-MF3 . :
Czytnik A Czytnik B

TMP TMPA TMPB
+12V +GA +GB
COM COM COM
CLK/DO SIG1A SIG1B
IN1 [zaprogramuj jako LED: czerwony] LD2A LD2B
IN2 [zaprogramuj jako LED: zielony] LD1A LD1B
IN3 [zaprogramuj jako Sygnalizator dzwiekowy] BPA BPB

Jezeli zaprogramujesz wejscia IN1...IN3 inaczej, niz zaleca to tabela, wskazniki LED
lub sygnalizacja dzwiekowa bedg dziatac inaczej, niz opisuje to instrukcja ekspandera
INT-R. Poinformuj o zmianach uzytkownikow.

Podtaczenie przy uzyciu interfejsu Wiegand

o : Zaciski ekspandera INT-R
Zaciski czytnika CR-MF3 : :
Czytnik A Czytnik B

DATA/D1 SIG2A SIG2B
TMP TMPA TMPB
+12V +GA +GB
COM COM COM
CLK/DO SIG1A SIG1B
IN1 [zaprogramuj jako LED: czerwony] LD2A LD2B
IN2 [zaprogramuj jako LED: zielony] LD1A LD1B
IN3 [zaprogramuj jako Sygnalizator dZzwigkowy] BPA BPB

Jezeli zaprogramujesz wejscia IN1...IN3 inaczej, niz zaleca to tabela, wskazniki LED
lub sygnalizacja dzwigkowa bedg dziatac inaczej, niz opisuje to instrukcja ekspandera
INT-R. Poinformuj o zmianach uzytkownikow.

5.2 Uzytkowanie czytnika w systemie INTEGRA

Informacje dotyczace uzytkowania czytnika znajdziesz w instrukcji ekspandera INT-R.

Jezeli uzywany jest interfejs EM-Marin, czytnik rozroznia zblizenie i przytrzymanie karty
(karte nalezy zblizy¢é do czytnika i przytrzymaé przez 3 sekundy). Czytnik z interfejsem
Wiegand obstuguje tylko zblizenie karty.
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6. Czytnik w systemie ACCO

6.1 Instalacja w systemie ACCO

Czytnik nalezy podtgczy¢ do modutu kontroli dostepu: ACCO-KP2, ACCO-KP-PS, ACCO-KP,
ACCO-KPWG-PS lub ACCO-KPWG.

Wszystkie potaczenia elektryczne nalezy wykonywaé przy wylaczonym
zasilaniu.

6.1.1 Instalacja w skroécie

Podtaczenie przy uzyciu interfejsu EM-Marin / Wiegand

Interfejs EM-Marin umozliwia podtgczenie czytnika do kazdego z wymienionych wyzej
modutéw kontroli dostepu. Interfejs Wiegand jest obstugiwany przez moduty ACCO-KP2,
ACCO-KPWG-PS i ACCO-KPWG.

1. Otwoérz obudowe czytnika.
2. Podtgcz czytnik do komputera (s. 5).
3. Zaprogramuj czytnik przy uzyciu programu CR SOFT.
3.1. Utworz nowy projekt typu System on-line: INTEGRA/ACCO (s. 12) lub otwoérz
istniejgcy projekt.
3.2. Nawigz potgczenie miedzy programem i urzgdzeniem (s. 14).
3.3. Zaprogramuj ustawienia interfejsu Wiegand, jezeli ma by¢ on uzywany (s. 15).
3.4. Zaprogramuj ustawienia kart (s. 16).
3.5. Zaprogramuj ustawienia czytnika (s. 20):

— wybierz EM-Marin lub Wiegand jako typ interfejsu dodatkowego (wybierz interfejs,
ktory obstuguje modut kontroli dostepu, do ktérego czytnik ma by¢ podtaczony),

— zaprogramuj pozostate ustawienia.
4. Odtacz czytnik od komputera.

5. Doprowadz kable do miejsca, gdzie chcesz zamontowac¢ czytnik. Uzyj kabli prostych
nieekranowanych.

| Kabel tgczgcy czytnik z modutem kontroli dostepu moze mie¢ do 30 metrow dtugosci.

6. Zamontuj czytnik i go uruchom (s. 31).

Podtaczenie przy uzyciu magistrali RS-485 (OSDP)
Magistrala RS-485 umozliwia podtgczenie czytnika do modutu kontroli dostepu ACCO-KP2
(wymagana wersja oprogramowania: 1.01 lub nowsza).
1. Otworz obudowe czytnika.
2. Podtgcz czytnik do komputera (s. 5).
3. Zaprogramuj czytnik przy uzyciu programu CR SOFT.
3.1. Utworz nowy projekt typu System on-line: INTEGRA/ACCO (s. 12) lub otwoérz
istniejgcy projekt.
3.2. Nawigz potgczenie miedzy programem i urzgdzeniem (s. 14).
3.3. Zaprogramuj ustawienia protokotu OSDP (s. 15).
3.4. Zaprogramuj ustawienia kart (s. 16).
3.5. Zaprogramuj ustawienia czytnika (s. 20):
— wybierz Nieuzywany jako typ interfejsu dodatkowego.
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— zaprogramuj pozostate ustawienia.
4. Odtacz czytnik od komputera.

5. Doprowadz kable do miejsca, gdzie chcesz zamontowac¢ czytnik. Dla magistrali RS-485
zaleca sie uzycie kabla UTP (skretka nieekranowana). Do pozostatych potgczen uzyj kabli
prostych nieekranowanych.

Magistrala RS-485 moze mie¢ do 1200 metrow dfugoSci.
6. Zamontuj czytnik i go uruchom (s. 31).

Program ACCO Soft w wersji 1.9 (lub nowszej) umozliwia zaprogramowanie
wszystkich wymaganych ustawien (system ACCO NET). Jezeli ma by¢ uzyty, mozesz
pomingc kroki 2-4.

6.1.2 Opis zaciskoéw dla czytnika w systemie ACCO

5
B CONG H2v
C COM
NO CLK/DO0
DATA/D1 IN1
RSA IN2
RSB IN3
g TMP BELL )
NC nieuzywany
C nieuzywany
NO nieuzywany
DATA/D1 nieuzywany [interfejs EM-Marin] / dane (1) [interfejs Wiegand]
RSA zacisk magistrali RS-485 [OSDP]
RSB zacisk magistrali RS-485 [OSDP]
TMP wyjscie sabotazowe
+12V wejscie zasilania +12 V DC
COM masa
CLK/DO dane [interfejs EM-Marin] / dane (0) [interfejs Wiegand]
IN1 wejscie programowalne [interfejs EM-Marin / Wiegand]
IN2 wejscie programowalne [interfejs EM-Marin / Wiegand]
IN3 wejscie programowalne [interfejs EM-Marin / Wiegand]
BELL nieuzywany

6.1.3 Montaz czytnika w systemie ACCO
1. Przytéz podstawe obudowy do Sciany i zaznacz potozenie otworow montazowych.
2. Wywier¢ w Scianie otwory na kotki montazowe.
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3. Przeprowadz przewody przez otwér w podstawie obudowy.

4. Przy uzyciu kotkow i wkretow przymocuj podstawe obudowy do Sciany. Kotki powinny
zosta¢ odpowiednio dobrane do podioza (inne w przypadku betonu i cegly, a inne
w przypadku gipsu, czy drewna itd.).

5. Potgcz zaciski czytnika z zaciskami kontrolera (patrz ,Podtgczenie przy uzyciu interfejsu
EM-Marin”, ,Podtgczenie przy uzyciu interfejsu Wiegand” lub ,Podtgczenie przy uzyciu
magistrali RS-485 (OSDP)”).

6. Zamknij obudowe czytnika.

7. Wiacz zasilanie czytnika.

Podiaczenie przy uzyciu interfejsu EM-Marin
Podtgczenie do kontrolera ACCO-KP-PS /| ACCO-KP

Zaciski kontrolera
Zaciski czytnika CR-MF3 ACCO-KP-PS/ ACCO-KP

Czytnik A Czytnik B

TMP TMPA TMPB
+12V +GA +GB
COM COM COM
CLK/DO SIGA SIGB
IN1 [zaprogramuj jako LED: czerwony] LD2A LD2B
IN2 [zaprogramuj jako LED: zielony] LD1A LD1B
IN3 [zaprogramuj jako Sygnalizator dzwiekowy] BPA BPB

Jezeli zaprogramujesz wejscia IN1...IN3 inaczej, niz zaleca to tabela, wskazniki LED
lub sygnalizacja dzwigkowa bedg dziatac inaczej, niz opisuje to instrukcja kontrolera
ACCO-KP-PS / ACCO-KP. Poinformuj o zmianach uzytkownikow.

Podfaczenie do kontrolera ACCO-KPWG-PS / ACCO-KPWG

Zaciski kontrolera
ACCO-KPWG-PS /

Zaciski czytnika CR-MF3 ACCO-KPWG

TMP TMPA TMPB
+12V +G

COM COM COM
CLK/DO SIG1A SIG1B
IN1 [zaprogramuj jako LED: czerwony] LD2A LD2B
IN2 [zaprogramuj jako LED: zielony] LD1A LD1B
IN3 [zaprogramuj jako Sygnalizator dzwiekowy] BPA BPB

Jezeli zaprogramujesz wejscia IN1...IN3 inaczej, niz zaleca to tabela, wskazniki LED
lub sygnalizacja dzwiekowa bedg dziataC inaczej, niz opisuje to instrukcja kontrolera
ACCO-KPWG-PS / ACCO-KPWG. Poinformuj o zmianach uzytkownikow.



SATEL CR-MF3 33

Podtaczenie do kontrolera ACCO-KP2

L : Zaciski kontrolera ACCO-KP2
Zaciski czytnika CR-MF3 . :
Czytnik A Czytnik B

TMP IN3 IN7
+12V +G1...+G4

COM COM

CLK/DO IN1 IN5
IN1 [zaprogramuj jako LED: czerwony] OuT3 OouT7
IN2 [zaprogramuj jako LED: zielony] OouT2 OUT6
IN3 [zaprogramuj jako Sygnalizator dzwiekowy] OouT1 OUT5

Jezeli zaprogramujesz wejscia IN1...IN3 inaczej, niz zaleca to tabela, wskazniki LED
lub sygnalizacja dzwigkowa bedg dziatac inaczej, niz opisuje to instrukcja kontrolera
ACCO-KP2. Poinformuj o zmianach uzytkownikéw.

Podtaczenie przy uzyciu interfejsu Wiegand

Podfaczenie do kontrolera ACCO-KPWG-PS / ACCO-KPWG

Zaciski kontrolera

e _ ACCO-KPWG-PS /
Zaciski czytnika CR-MF3

ACCO-KPWG

DATA/D1 SIG2A SIG2B
TMP TMPA TMPB
+12V +G

COM COM COM
CLK/DO SIG1A SIG1B
IN1 [zaprogramuj jako LED: czerwony] LD2A LD2B
IN2 [zaprogramuj jako LED: zielony] LD1A LD1B
IN3 [zaprogramuj jako Sygnalizator dzwigkowy] BPA BPB

Jezeli zaprogramujesz wejscia IN1...IN3 inaczej, niz zaleca to tabela, wskazniki LED
lub sygnalizacja dZzwiekowa bedg dziata¢ inaczej, niz opisuje to instrukcja kontrolera
ACCO-KPWG-PS / ACCO-KPWG. Poinformuj o zmianach uzytkownikow.
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Podtgczenie do kontrolera ACCO-KP2

o : Zaciski ekspandera INT-R
Zaciski czytnika CR-MF3 . :
Czytnik A Czytnik B
IN2 IN6

DATA/D1

TMP IN3 IN7
+12V +G1...+G4

COM COM

CLK/DO IN1 IN5
IN1 [zaprogramuj jako LED: czerwony] OuUT3 OouT7
IN2 [zaprogramuj jako LED: zielony] ouT2 OuUT6
IN3 [zaprogramuj jako Sygnalizator dzwigkowy] OuT1 OouUT5

Jezeli zaprogramujesz wejscia IN1...IN3 inaczej, niz zaleca to tabela, wskazniki LED
lub sygnalizacja dzwiekowa bedg dziatac inaczej, niz opisuje to instrukcja kontrolera
ACCO-KP2. Poinformuj o zmianach uzytkownikow.

Podiaczenie przy uzyciu magistrali RS-485 (OSDP)
Zacisk RSA czytnika potagcz z zaciskiem A2 kontrolera, a zacisk RSB — z zaciskiem B2
kontrolera. Potgcz tez zaciski COM czytnika i kontrolera.

CR-MF3 ACCO-KP2

RSA | RSB [ com COM | A2 | B2

6.2 Uzytkowanie czytnika w systemie ACCO

Informacje dotyczgce uzytkowania czytnika znajdziesz w instrukcjach kontrolerow
i instrukcjach do systemu ACCO NET.

7. Czytnik w systemie innego producenta

7.1 Instalacja w systemie innego producenta

Czytnik nalezy podtgczy¢ do urzagdzenia, ktére obstuguje protokét OSDP lub interfejs
Wiegand.

Wszystkie potaczenia elektryczne nalezy wykonywaé przy wylaczonym
zasilaniu.
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7.1.1 Instalacja w skrécie
1. Otwoérz obudowe czytnika.
2. Podtacz czytnik do komputera (s. 5).
3. Zaprogramuj czytnik przy uzyciu programu CR SOFT.
3.1. Utworz nowy projekt typu System on-line: Inny (s. 12) lub otworz istniejgcy projekt.
3.2. Nawigz potgczenie miedzy programem i urzgdzeniem (s. 14).
3.3. Zaprogramuj ustawienia protokotu OSDP lub Wiegand (s. 15).
3.4. Zaprogramuj ustawienia kart (s. 16).
3.5. Zaprogramuj ustawienia czytnika (s. 20):

— wybierz Nieuzywany jako typ interfejsu dodatkowego, jezeli do podtgczenia ma
by¢ uzyta magistrala RS-485, lub Wiegand, jezeli do podtaczenia ma by¢ uzyty
interfejs Wiegand.

— Zzaprogramuj pozostate ustawienia.

4. Odtacz czytnik od komputera.

5. Doprowadz kable do miejsca, gdzie chcesz zamontowaé czytnik. Dla magistrali RS-485
zaleca sie uzycie kabla UTP (skretka nieekranowana). Do pozostatych potgczen uzyj kabli
prostych nieekranowanych.

Magistrala RS-485 moze mie¢ do 1200 metrow dfugosci.

W przypadku interfejsu Wiegand, kabel tgczgcy czytnik z urzgdzeniem moze miec¢ do
30 metrow dtugoSci.

6. Zamontuj czytnik i go uruchom (s. 31).

7.1.2 Opis zaciskéw dla czytnika w systemie innego producenta

7
n CONe H2v
C COM
NO CLK/DO
DATA/D1 IN1
RSA IN2
RSB IN3
g TMP BELL )
NC nieuzywany
C nieuzywany
NO nieuzywany
DATA/D1 dane (1) [interfejs Wiegand]
RSA zacisk magistrali RS-485 [OSDP]
RSB zacisk magistrali RS-485 [OSDP]

TMP wyjscie sabotazowe
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+12V wejscie zasilania +12 V DC
COM masa
CLK/DO dane (0) [interfejs Wiegand]
IN1 wejscie programowalne [interfejs Wiegand]
IN2 wejscie programowalne [interfejs Wiegand]
IN3 wejscie programowalne [interfejs Wiegand]
BELL nieuzywany

7.1.3 Montaz czytnika w systemie innego producenta

1. Przyt6z podstawe obudowy do sciany i zaznacz potozenie otworow montazowych.

2. Wywierc¢ w scianie otwory na kotki montazowe.

3. Przeprowadz przewody przez otwor w podstawie obudowy.

4. Przy uzyciu kotkow i wkretdw przymocuj podstawe obudowy do sciany. Kotki powinny
zostaC¢ odpowiednio dobrane do podifoza (inne w przypadku betonu i cegly, a inne
w przypadku gipsu, czy drewna itd.).

Podtgcz czytnik zgodnie z wymaganiami systemu, w ktérym ma pracowac.

Zamknij obudowe czytnika.

7. Wigcz zasilanie czytnika.

o o

8. Autonomiczny modut kontroli przejscia

8.1 Wiasciwosci

e Obstuga do 128 kart zblizeniowych.

e Funkcje uruchamiane przy uzyciu karty zblizeniowej:
— otwarcie przejscia,
— zablokowanie / odblokowanie przejscia.

o Mozliwosc okreslenia liczby uzycia karty.

8.2 Instalacja autonomicznego modutu kontroli przejsScia

Wszystkie polaczenia elektryczne nalezy wykonywaé przy wylgczonym
zasilaniu.

8.2.1 Instalacja w skroécie
1. Otwérz obudowe czytnika.
2. Podtgcz czytnik do komputera (s. 5).
3. Zaprogramuj czytnik przy uzyciu programu CR SOFT.
3.1. Utworz nowy projekt typu System autonomiczny (s. 12) lub otwdrz istniejgcy projekt.
3.2. Nawigz potgczenie miedzy programem i urzgdzeniem (s. 14).
3.3. Zaprogramuj ustawienia kart (s. 16).
3.4. Zaprogramuj ustawienia czytnika (s. 20).
3.5. Dodaj uzytkownikow (s. 24).
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4. Odtacz czytnik od komputera.
5. Doprowadz kable do miejsca, gdzie chcesz zamontowac¢ czytnik. Uzyj kabli prostych

nieekranowanych.

6. Zamontuj czytnik i go uruchom (s. 31).

8.2.2 Opis zaciskéw dla autonomicznego modutu kontroli przejscia

(e A2
C COM
NO CLK/DO
DATA/D1 IN1
RSA IN2
RSB IN3
WP BELL

NC
C
NO
DATA/D1
RSA
RSB
TMP
+12V
COM
CLK/DO

IN1

IN2

IN3
BELL

styk normalnie zamkniety wyjscia przekaznikowego
styk wspolny wyjscia przekaznikowego

styk normalnie otwarty wyjscia przekaznikowego
nieuzywany

zacisk magistrali RS-485 [OSDP]

zacisk magistrali RS-485 [OSDP]

wyjscie sabotazowe

wejscie zasilania +12 V DC

masa

nieuzywany

wejscie nadzorujgce stan drzwi

wejscie na przycisk otwarcia

nieuzywany

nieuzywany

8.2.3 Montaz autonomicznego modutu kontroli przejscia
1. Otworz obudowe czytnika.

a e

Przyt6z podstawe obudowy do $ciany i zaznacz potozenie otworéw montazowych.
Wywier¢ w Scianie otwory na kotki montazowe.

Przeprowadz przewody przez otwor w podstawie obudowy.

Przy uzyciu kotkow i wkretéw przymocuj podstawe obudowy do Sciany. Kotki powinny

zosta¢ odpowiednio dobrane do podioza (inne w przypadku betonu i cegty, a inne
w przypadku gipsu, czy drewna itd.).
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6. Podtgcz elektrozaczep, zwore magnetyczng lub inne urzgdzenie wykonawcze do wyjscia
przekaznikowego w sposob pokazany na rysunku 9. W zaleznosci od typu urzgdzenia,
uzyj nastepujgcych zaciskow:

— NC:NCiC,
— NO:NOiC.

Nie zaleca sie zasilania urzgdzenia wykonawczego z tego samego Zrodfa, z ktorego
zasilany jest czytnik.

O

NO/NC

UL |

7. Jezeli czytnik ma nadzorowaé stan drzwi, podtgcz czujke nadzorujgcg stan drzwi do
zaciskoéw IN1 i COM. Jezeli czytnik nie ma nadzorowac stanu drzwi, zaprogramuj wejscie
IN1 jako Nieuzywane (program CR SOFT).

8. Jezeli ma by¢ uzywany przycisk otwarcia, podigcz go do zaciskdw IN2 i COM. Jezeli
przycisk otwarcia nie ma by¢ uzywany, zaprogramuj wejscie IN2 jako Nieuzywane
(program CR SOFT).

9. Podtgcz zasilanie do zaciskow +12V i COM.

10.Zamknij obudowe czytnika.

11.Wigcz zasilanie czytnika.

8.3 Uzytkowanie autonomicznego modutu kontroli przejscia

Funkcje sg dostepne po uzyciu przez uzytkownika karty zblizeniowej. Zarzadzanie
uzytkownikami i dodawanie im kart zblizeniowych umozliwia program CR SOFT (patrz
,Zarzadzanie uzytkownikami” s. 24).

Czytnik rozréznia zblizenie i przytrzymanie karty (karte nalezy zblizy¢ do czytnika
I przytrzymac przez 3 sekundy).

8.3.1 Alarmy

W nastepujgcych przypadkach czytnik sygnalizuje alarm:

e sitowe otwarcie drzwi (jezeli kontrolowany jest stan drzwi — patrz ,Ustawienia czytnika”
s. 21),

e 3 proby uzyskania dostepu przy uzyciu nieznanej karty,

e sabotaz modutu (jezeli wtgczona jest opcja Sabotaz — patrz ,Ustawienia czytnika” s. 21).

Po wywotaniu alarmu witgczona zostanie czerwona dioda LED i emitowany bedzie ciggty

dzwiek. Sygnalizacja alarmu trwa 10 sekund. Potem sygnalizowana jest pamie¢ alarmu

(miganie czerwonej diody LED). Uzycie karty przez dowolnego uzytkownika skasuje alarm /
pamiec¢ alarmu.
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8.3.2 Wskazniki LED

swieci — alarm

czerwony miga — pamie¢ alarmu

- swieci — przejscie odblokowane (trwale otwarte)
Zielony miga — przejscie otwarte (uzytkownik uzyskat dostep)
z6ity swieci — przejscie zablokowane (trwale zamkniete)

8.3.3 Sygnalizacja dzwiekowa

| Instalator moze wytgczyc sygnalizacje dzwiekowa.

1 krétki dzwiek — otwarcie przejscia (uzyskanie dostepu).

2 kroétkie dzwieki — zablokowanie przejscia / odblokowanie przejscia / przywrocenie

przejscia do normalnego trybu pracy.

2 dtugie dzwieki — odmowa dostepu (karta nieznana / przejscie zablokowane) / odmowa
wykonania funkcji.

Ciagty dzwiek trwajacy 10 sekund — alarm.
Dzwiek przerywany — dtugo otwarte drzwi.

8.3.4 Dostepne funkcje

Otwarcie przejscia
Przejscie zostanie otwarte, gdy uzyskasz dostep. Po otwarciu przejscia mozesz otworzyé

drzwi. Dowiedz sie od instalatora, ile bedziesz miat czasu na otwarcie drzwi od uzyskania
dostepu i po jakim czasie drzwi powinny zosta¢ zamkniete.

1. Zbliz karte do czytnika.
2. Gdy zielona dioda zacznie migac, otworz drzwi.
Jezeli kontrolowany jest stan drzwi i drzwi nie zostang zamkniete w wyznaczonym

czasie, czytnik zacznie emitowac przerywany dzwiek. Sygnalizacja dfugo otwartych
drzwi potrwa do czasu zamkniecia drzwi.

Zablokowanie przejscia

Przejscie mozna zablokowac, jezeli kontrolowany jest stan drzwi.
1. Upewnij sie, ze przejscie pracuje w trybie normalnym i drzwi sg zamkniete.

2. Zbliz karte do czytnika i przytrzymaj. Gdy przejscie zostanie zablokowane, wigczona
zostanie zé6tta dioda.

Odblokowanie przejscia

. Zbliz karte do czytnika.

1
2. Gdy zielona dioda zacznie miga¢, otwérz drzwi.
3

. Zbliz karte do czytnika i przytrzymaj. Gdy przejscie zostanie odblokowane, witgczona
zostanie zielona dioda.

Przejscie mozna odblokowac, jezeli kontrolowany jest stan drzwi.
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Przywrdcenie przejscia do normalnego trybu pracy

Jezeli wigczona jest zofta (przejscie zablokowane) lub zielona (przejscie odblokowane)
dioda, zbliz karte do czytnika i przytrzymaj. Przejscie powrédci do normalnego trybu pracy.
Dioda LED zostanie wytgczona.

9. Aktualizacja oprogramowania

1. Pobierz ze strony support.satel.pl program stuzgcy do aktualizacji oprogramowania
urzadzenia.

2. Uruchom pobrany program.

3. Kliknij |

4. W oknie, ktére zostanie wyswietlone, wskaz port COM, za posrednictwem ktérego
odbywa sie komunikacja z urzgdzeniem, a nastepnie kliknij ,OK”.

5. Gdy wyswietlone zostanie okno z listg urzadzen, ktére wykryt program, zaznacz
urzadzenie / urzadzenia, ktorych oprogramowanie chcesz zaktualizowac, a nastepnie
kliknij ,OK”.

6. Oprogramowanie urzgdzenia / urzgdzen zostanie zaktualizowane.

10. Dane techniczne

NaPIECIE ZASIHANIA ...ttt 12 V DC+15%
Pobor prgdu w stanie gOTOWOSCI ........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 66 mA
Maksymalny PODOr Pradu............uuuuueeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiib b 110 mA
CzestotliwosC pracy czytnika ... 13,553...13,567 MHz
Wyjscie przekaznikowe (obcigzenie rezystancyjne).......ccccccccvvvviiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnn. 1A/30VDC
ZAKres teMPETALUI PIACY ......cceeiieiiiiieieeee ettt -25°C...+55°C
Maksymalna WIlgOtNOSE .........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiii e 93+3%
WWYIMBIY ittt 47 x 158 x 30 mm





